
図１　掃除具セット（提供：ネポン㈱）

缶体の清掃手順

バーナ部ディフューザ回りのススや汚れの除去

ノズルの交換

空気量（エアーシャッター）の調整

燃焼用空気取り入れ口の設置

清掃・点検（ネポン社製：ハウスカオンキの例）

YouTube耕種資材部チャンネル

シーズンオフにやるべきハウス暖房機の保守管理
暖房機は、使用している間
の状態変化や経年劣化など
によって熱効率が低下しま
す。また、保守点検不足の
場合、熱効率が５～10％下
がることもあります。製造
メーカーの指導や取扱説明
書などに従って、保守点検
を適切に行えば、熱効率の
低下を防ぎ、燃料使用量を
節減することができます。

↑缶体清掃 ↑バーナー清掃 ↑トラブル対応
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